
LEGENDA:

- woda zimna

- instalacja kanalizacji sanitarnej  

- instalacja c.w.u.

DN 32

- średnice przewodów stalowych ocynkowanych  

- średnice przewodów wielowarstw. PE-RT/AL/PE-RT  

K4
- pion kanalizacji sanitarnej

- wpust podłogowy

- zawór ze złączką do węża

- instalacja cyrkulacji
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- rewizja kanalizacyjna

- instalacja sprężonego powietrza
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- woda zimna - instalacja hydrantowa

przyłącze zimnej wody ppoż

przewody wody

ciepła i cyrkulacji

podłaczyć do węzła

zlew i kanalizacja węzła
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wodociągowe na

cele bytowe Ø80

istniejący zestaw wodomierzowy:

-wodomierz sprzężony PoWoGaz MW80/JS2,5

-zawory odcinające Ø80

-zawór zwrotny Ø80

pompownia pożarowa

Pow. = 2.29 m
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hydrant naścienny HP52

wąż 20m

wxsxg 530x420x180
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Studzienka ściekowa PP

200x200x200mm

przyłącze dn 110

pokrywa PCW
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Projekt modernizacji wewnętrznych instalacji
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