OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:
Zakup i dostarczenie fabrycznie nowych i wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy, kompletnych 20 sztuk klimatyzatorów przenośnych oraz 20 szt. adapterów okiennych/uszczelek okiennych, na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

2. Wymogi techniczne:
2.1     Klimatyzator przenośny: 
· Min. 3 niezależne od siebie tryby pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie 
· Min. 3 prędkości wentylatora 
· Funkcja - cicha praca
· Przystosowany do pracy na zewnątrz pomieszczeń
· Klasa energetyczna – min. A lub wyższa
                  2.1.1. Dane Techniczne:
a) Wydajność chłodzenia – min. 2,6 kW
b) Wydajność grzania -min.  2,6 kW
c) Wydajność osuszania – min. 50 litrów/24 godz. 
d) Przepływ powietrza procesowego zimnego -min. - 280m3/h.
e) maksymalny pobór prądu (chłodzenie): 5,5 A
f) Poziom głośności min.- max. (Ciśnienie akustyczne) max 65 db(A)
g) zakres nastawy temperatury: min. 17~28°C
h) Odprowadzenie wody - bezpośrednio z gorącym powietrzem lub do zewnętrznego zbiornika 
i) Waga brutto max 34 kg
j) Wymiary maksymalne (szerokość 540 mm x długość 400 mm x wysokość x 800 mm)
k) Standard bezpieczeństwa/klasa ochrony IP CE/IP 23 lub wyższe 
l) zasilanie: 220-240 V, 50 Hz
                  2.1.2. Wyposażenie:
a) Wyświetlacz LCD i pilot zdalnego sterowani
b) 24 godzinny Timer
c) Min 1 filtr powietrza
d) Kółka jezdne
e) Rura wylotowa powietrza min. 1,5 mb z płaską końcówką wylotową, rurka do odprowadzania wody min. 0,5 mb
        2.2.    Adapter okienny/uszczelką okienną:
· Uniwersalny adapter okienny może być stosowany wraz z różnymi rodzajami okien do min 400 cm obwodu
· montaż na system umożliwiający przeniesienie i wielokrotny użytek
3. [bookmark: bookmark6]Dodatkowe oświadczenia i dokumenty:
1) wymagane na etapie składania oferty:
· oświadczenie, że przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów;
· serwis gwarancyjny na terenie Polski (załączyć wykaz punktów serwisowych);
· materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty, zawierające jego specyfikację techniczną, wykaz części składowych i potwierdzenie parametrów (minimum w zakresie wymaganym opisem przedmiotu zamówienia), np. prospekty, karty katalogowe, broszury lub inne dokumenty spełniające powyższe wymagania;
· konieczność spełnienia określonych norm z załączonymi certyfikatami.
2) wymagane na etapie dostawy:
· karta gwarancyjna zawierająca:
· uprawnienia użytkownika z tytułu gwarancji,
· wykluczenia gwarancji,
· obowiązki użytkownika wynikające z gwarancji, 
· instrukcja użytkowania w języku polskim.

4. [bookmark: bookmark9]Miejsce dostawy:
 Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy i Obrony Cywilnej, 05 - 650 Nowe Grobice, ul. Główna 10.
5. Wymagania formalne:
a) Gwarancja na co najmniej 24 miesięcy od daty odbioru Przedmiotu Umowy;
b) Realizacja zakupu z odroczonym terminem płatności do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i odebraniu towaru bez uwag i zastrzeżeń.

