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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego i oceny stanu technicznego 
3 szt. agregatów prądotwórczych w postaci: agregat ZPW 40 DTKEZ, nr seryjny 1494/08, rok 
produkcji 2008, agregat prądotwórczy GBL-42 typ SP390TDAV07, nr seryjny PEE 2372841, 
rok produkcji 2006, zespół prądotwórczy ZPW 19, nr seryjny 1536/08, rok produkcji 2008 
zgodnie z zaleceniami producenta, niezbędnych do utrzymania pełnej sprawności technicznej, 
polegającego na wymianie materiałów oraz płynów eksploatacyjnych znajdujących się w 
Wojewódzkim Magazynie Przeciwpowodziowym i Obrony Cywilnej, ul. Głowna 10, 05-650 
Nowe Grobice Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie.

2. Zakres prowadzonych prac:

a) Na podstawie wykonanego przeglądu technicznego Wykonawca sporządzi wykaz oraz 
kosztorys napraw (materiały, części i usługa) i konserwacji wszystkich agregatów 
prądotwórczych (łącznie 3 szt.) na wzorze określonym w poniższej tabeli,

b) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie punkty wskazane w tabeli w kolumnie 4 
dla każdego urządzenia,   

c) Wykonawca zobowiązany jest określić łączny koszt naprawy (materiały, części, usługa) i 
konserwacji dla wszystkich urządzeń, wykraczających poza przedmiot zamówienia,

3.  Wykonanie oceny stanu technicznego i przeglądu serwisu m.in. w zakresie:
 wymiany niezbędnych olejów wraz z filtrami,
 wymiany niezbędnych filtrów paliwa, filtru powietrza, 
 sprawdzenie połączeń instalacji elektrycznej, 
 sprawdzenie stanu akumulatorów,
 wymiana płynu chłodniczego,
 sprawdzenie szczelności w układach paliwowym, chłodzenia, wydechowym,
 sprawdzenie poprawności pracy turbosprężarki i pomp paliwowych,
 sprawdzenie połączeń mechanicznych (śruby, nakrętki, spawy),
 sprawdzenie poprawności działania automatyki sterującej,
 sprawdzenie pasków klinowych oraz wszystkich elementów ruchomych pod katem ich 

zużycia i luzów,
 przeprowadzenie prób agregatu bez obciążenia przez 30 minut, 
 przywrócenia pełnej sprawności i użyteczności wskazanych agregatów 

prądotwórczych i zespołu prądotwórczego,
 dostarczenie kompletnej dokumentacji serwisowej,
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 udzielenie gwarancji na nowe elementy oraz sprawności urządzeń na okres nie krótszy 
niż 12 miesięcy.

Lp. Model/Typ 
urządzenia

Numer 
inwentarzowy/ 

indeks

Wykaz zakresu prac i kosztów naprawy (materiały, części, usługa)
Wykonawca powinien wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie 4 w 

stepujący sposób:
1.Opis awarii,
2.Opis zakresu naprawy i konserwacji, uszkodzonych elementów, 
ewentualnych części do wymiany 
3. Koszt wykonania naprawy i konserwacji
Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich punktów dotyczących 
każdego urządzenia.

1. 2. 3. 4.

1.
Agregat ZPW 40 

DTKEZ, nr seryjny 
1494/08, data 
produkcji 2008

10-344/00029
1. Opis awarii: 
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
2.Opis zakresu naprawy i konserwacji, uszkodzonych elementów, 
części do wymiany:

  ……………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………….  
  ……………………………………………………………………………………………………………. 

3.    Oszacowany koszt wykonania naprawy i konserwacji: 
  ……………………………… zł brutto (słownie……………………………………………
  ………………………………………………………………………………………...zł brutto)

2.
Agregat 

prądotwórczy 
GBL-42 typ 

SP390TDAV07, nr 
seryjny PEE 

2372841, rok 
produkcji 2006

10-344/00055

1. Opis awarii: 
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
2.Opis zakresu naprawy i konserwacji, uszkodzonych elementów, 
części do wymiany:

  ……………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………….    
  ………………………………………………………………………………………………………...... 

3.    Oszacowany koszt wykonania naprawy i konserwacji: 
  ……………………………… zł brutto (słownie……………………………………………
  ………………………………………………………………………………………...zł brutto)

3.
Zespół 

prądotwórczy 
ZPW 19, nr 

seryjny 1536/08, 
rok produkcji 

2008

10-344/00028
1. Opis awarii: 

………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
2.Opis zakresu naprawy i konserwacji, uszkodzonych elementów, 
części do wymiany:

  ……………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………….   
……………………………………………………………………………………………………………. 

3.    Oszacowany koszt wykonania naprawy i konserwacji: 
  ……………………………… zł brutto (słownie……………………………………………
  ………………………………………………………………………………………...zł brutto)
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2. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

1) Wizja lokalna jest warunkiem złożenia oferty i możliwa jest po uprzednim kontakcie 
telefonicznym z przedstawicielami Zamawiającego wskazanymi w zapytaniu 
ofertowym.

2) Wraz z formularzem ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego, Wykonawca  jest zobowiązany  załączyć oświadczenie o posiadaniu 
odpowiednich kwalifikacji oraz wszelkich wymaganych prawem uprawnień 
niezbędnych do świadczenia usługi,

3) Wykonawca opracuje i załączy do oferty kalkulację kosztów poprzez wyszczególnienie 
zakresu przeglądu technicznego zgodnego z zaleceniami producenta, w tym wymiany 
płynów i materiałów eksploatacyjnych,

4) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym 
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 8.00 
do 15.00 na terenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony 
Cywilnej,  ul. Głowna 10, 05-650 Nowe Grobice gm. Chynów, 

5) Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę muszą mieć aktualne atesty i 
certyfikaty dopuszczone do stosowania przez producenta pojazdów,

6) Wykonawca przed przystąpieniem do prac powiadomi Zamawiającego o terminie 
rozpoczęcia wykonania napraw z min. 2 dniowym wyprzedzeniem przy czym kontakt 
z Zamawiającym może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 8.00 do 16.00,

7) Okres gwarancji na wymienione urządzenia zgodny z zaleceniami producenta,  
8) Wykonawca zapewni przywrócenie pełnej sprawności technicznej urządzeń po 

dokonaniu niezbędnych czynności serwisowych lub wymiany niesprawnych 
podzespołów,

9) Wykonawca wszelkie prace wykona z zachowaniem przepisów bhp i p.poż w miejscu 
realizacji przedmiotu zamówienia tj. na terenie Wojewódzkiego Magazynu 
Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej, ul. Głowna 10, 05-650 Nowe Grobice gm. 
Chynów lub w miejscu prowadzenia działalności, jeśli przegląd wymaga posiadania 
specjalistycznego sprzętu, urządzeń lub aparatury pomiarowej.  

10) Wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wszelkie wymagane prawem 
uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Głównym i jedynym kryterium wyboru oferty będzie kryterium ceny.
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