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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

I- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem  zamówienia   jest dobór, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń układu automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnościowej w istniejących sieciach elektroenergetycznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie obejmujących poniższe liczniki:
1) [bookmark: _Hlk180049104]Licznik nr 54284744, PPE nr 590380100000577492, pl. Bankowy 3/5 w Warszawie, moc umowna 40 kW
2) Licznik nr 4185375, PPE nr 590380100000005872, pl. Bankowy 3/5 w Warszawie, moc umowna 60 kW
II- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC
Zakres usługi będzie polegał m.in. na:
1) Doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzeń układu automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnościowej w istniejącej sieci elektroenergetycznej dla wybranych liczników PPE.
2) Analizie kosztów i strat z tytułu obciążenia sieci energią bierną pojemnościową.
3) Doborze odpowiednich rozwiązań technicznych i urządzeń do kompensacji mocy biernej, w celu zredukowania w wysokości minimum 90 % kosztów energii biernej pojemnościowej w stosunku do tych samych kosztów ponoszonych przez Zamawiającego. 
4) Wykonaniu niezbędnych pomiarów i analiz dla prawidłowego dokonania doboru i dostawy urządzeń do automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnościowej spełniających wymagania w zakresie niezawodności pracy każdego układu. 
5) Dostawie niezbędnych urządzeń i okablowania wraz w wykonaniem prac adaptacyjnych i montażu nowych urządzeń do kompensacji mocy biernej.
6) Przekazaniu Zamawiającemu do odbioru urządzeń układu automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnościowej wraz dokumentacją powykonawczą wykonanej przez osobę posiadającą ważne uprawnienia wraz wymaganymi: protokołami z pomiarów, schematami podłączeń urządzeń, dokumentacją urządzeń, licencjami, certyfikatami.
7) Przeprowadzeniu szkoleń wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie eksploatacji układu automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnościowej.
8) Demontażu i utylizacji urządzeń i materiałów związanych z realizacja Przedmiotu Umowy. 
III- PONADTO:
1. Oferta musi zawierać/uwzględniać:
a) Wykonanie pomiarów skuteczności kompensacji każdego urządzenia po montażu urządzenia potwierdzone w protokołem. 
b) Wykonanie prac przy użyciu własnych środków, materiałów, urządzeń i transportu niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia. - 
c) Zastosowanie do wykonania prac materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
d) Utylizację odpadów po realizacji Przedmiotu Zamówienia. 
e) Wykonanie ustalonego Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, posiadaną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
f) Dokładnego zapoznania się z uwarunkowaniami występującymi w obiekcie przed przystąpieniem do wykonywania robót, a następnie do ich uwzględnienia w trakcie realizacji prac. 
g) Realizację Przedmiotu zamówienia w godzinach pracy urzędu, chyba, że Zamawiający dopuści inne godziny z uwagi na potencjalne utrudnienia.
h) Udzielenie 24 miesięczna gwarancja na Przedmiot Zmówienia.
2. [bookmark: _Hlk180069294]Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zamówienia urządzeń do kompensacji energii biernej po zapoznaniu się z ofertą. Zamawiający ma prawo wybrać dowolną liczbę urządzeń wskazanych w ofercie w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w danej ofercie jednego, wybranego Wykonawcy.
